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KITA Bad Essen

Beschreibung TGA

Regenrückhaltung auf der Dachfläche in Form einer extensiven Dachbegrünung.

Eine Versickerung auf dem Grundstück ist laut Aussage Bodengutachter nicht möglich.
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Dachabläufe über außenliegenden Dachspeiern mit Notentwässerung.

Regenwassernutzung für Außenanlagen über vertiefte RW-Schächte mit Hebeanlagen.
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Trinkwasserversorgung mit Einspeisung aus öffentlichem Netz mit Rückspülfilter und
Enthärtungsanlage.

Trinkwasseraufbereitung erfolgt auch auf Hintergrund der installierten Photovoltaikanlage
über elektrische Kleinstdurchlauferhitzer und Warmwasserspeicher.
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Warmwasserbereiter
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Sanitärausstattung in Abstimmung mit dem Betreiber

z.B Waschtisch
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Heizungstechnik

Da die Anlagentechnik der KITA-Beheizung auf Grund des KFW-Standards eine
Gasversorgung ausschließt, stehen zur Entscheidung die Wärmepumpen als
Wasser / Luft oder Wasser / Wasser (Erdsonde) an.

WP Wasser / Luft   (mit sinkender Außentemperatur sinkt der Wirkungsgrad,
Schallimmissionen)



K:\KSH Projekte\0313 KITA Bad Essen\07 Entwurfsplanung\Vorstellung Kinder u Jugendausschuss 2022-06-21.docx
Seite 7 von 12

WP Wasser / Wasser (Erdsonde)
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Lüftungstechnik

Für die Be- und Entlüftung sind für die jeweiligen Funktionsbereiche separate
Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung auf dem Dach vorgesehen.

Alle Räume erhalten eine Be -und Entlüftung mit einem personenbezogenen
Luftwechsel in Anlehnung an die Arbeitsstättenrichtlinie.
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Elektrotechnik

Neben einer bedarfsabgestimmten Photovoltaikanlage kommen im Wesentlichen
neben einer normalen Elt-Installation mit Schalter und Steckdosen, ballwurfsichere
LED-Leuchten für den
Innen-  und Außenbereich, eine Einbruchmeldeanlage über Präsenzlinienmelder mit
einer Alarmweiterleitung auf Fernsprechgeräte und Sicherheitsbeleuchtung zum
Tragen.
Alle Bauteile werden in einer Bemusterungsmappe dem Bauherrn und Betreiber zur
Freigabe vorgelegt.
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Alle Lichtschaltungen werden für die Schaltung mit Bewegungsmeldern vorgesehen.

Für den Atriumbereich wird eine Panikbeleuchtung für ungebetene Besucher mit LED
Strahlern installiert.
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Datenverkabelung für eine WLAN-Ausleuchtung über den gesamten KITA-Bereich und
einer Arbeitsplatzbestückung. Festgelegte Funktionsbereiche erhalten für z.B.
Veranstaltungtechnik ebenfalls abgestimmte Datenanschlüsse.


